
巡視、点検及び測定・試験の基準 ［別表１］
No１

年次点検
Ⅰ

年次点検
Ⅱ

○ ○ ○ ○

△ ○

△ ○

△ ○

△ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

△ ○

△ ○

△ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

△ △

△ △

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

△ ○

△ △

△ △

○ ○ ○ ○

△ ○

○ ○ ○

構
造
物

○ ○ ○ ○

外観点検

接地抵抗測定

漏えい電流測定

外観点検

配電盤、制御回路

外観点検

電圧値、電流値の測定

絶縁抵抗測定

計器校正試験

シーケンス試験

受
・
配
電
盤

接地線、保護管等

接
地
工
事

受電室建物、キュービ
クル式受・変電設備の
金属製外箱等

受
電
設
備

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

コンデンサ、
リアクトル

計器用変成器、
零相変流器

避雷器

母線器

その他の高圧機器

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

外観点検

外観点検

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

内部点検

絶縁油の酸価度試験

変圧器

継電器の動作試験

継電器の慣性特性試験

継電器の動作特性試験

遮断器、開閉器と継電器の連動試験

断路器

電力用ヒューズ

遮断器、負荷開閉器

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

年次点検
［毎年１回］

設備 点検項目

工事期間
中の巡視、
点検

［週１回］

月次点検
［隔月１回］

外観点検

１０㌔ボルトによる絶縁抵抗測定

継電器の動作試験

継電器の慣性特性試験

継電器の動作特性試験

開閉器と継電器の連動試験

区分開閉器

引込線、支持物
ケーブル等

引
込
設
備


